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LIGAÇÃO DA REDE 

0 + 220 LIGAÇÃO 220 Vac
0 + 110 LIGAÇÃO 110 Vac

DISPLAY

CENTRAL DE
    ALARME

LIGAR NA 
SAÍDA DA
  SIRENE PORTA 

CORTA
 FOGO

PORTA 
CORTA
 FOGO

PORTA 
CORTA
 FOGO

ACT-E 24/30    I MAX=2,1A

Esquema de Ligação ACT-E 24/30


